
+0.20

+16.55

+19.135

16
.3

5
2 .

5 8
5

+0.11-0.02-0.09

+0.38

+1.32

+3.50

+7.15

+9.33

+10.065

+12.245

+12.98

+15.16

+19.135

+20.475

+1.32

+3.50

+4.235

+6.415

+7.15

+9.33

+10.065

+12.245

+12.98

+15.16

+15.895

+18.075

+20.475

+20.87

+0.20 +0.20

+21.865

+1.32

+3.50

+4.235

+6.415

+7.15

+9.33

+10.065

+12.245

+12.98

+15.16

+16.875

+19.135

FOL-Fassung mRWA
70'000 m3/h

+20.475

+19.135

+20.475

±0.00

+3.50

+4.235

+6.415

+7.15

+9.33

+10.065

+12.245

+12.98

+15.16

+15.895

+18.075

+19.135

+20.87

19
.1

35

±0.00

+0.51

±0.00

+1.32

+3.50

+4.235

+6.415

+7.15

+9.33

+10.065

+12.245

+12.98

+15.16

+15.895

+18.075

+19.135

+1.32

+3.50

+4.235

+6.415

+7.15

+9.33

+10.065

+12.245

+12.98

+15.16

+15.895

+18.075

+19.135

EINGANG
3C

EINGANG
3B

EINGANG
3A

EINGANG
3

+0.01±0.00

+3.50

+4.235

+6.415

+7.15

+9.33

+10.065

+12.245

+12.98

+15.16

+15.895

+18.075

+19.135

+20.87

+0.01

Eisspeicher B
gem. Bauingenieur / HLK

±0.00

-5.85

-5.50

-1.00

-0.75

Nordfassade Haus B Haus A -6.70

-6.00

-5.00

-3.30

±0.00 = +553.00 m ü.M.

+1.28

+4.195

+7.11

+10.025

+12.94

+15.855

+19.135

Erdgeschoss
(Hochparterre)

548.00 m ü.M. =

547.00 m ü.M. =

546.30 m ü.M. =

Hochwasser

Mittelwasser

Niedrigwasser

1. Obergeschoss

2. Obergeschoss

3. Obergeschoss

4. Obergeschoss

5. Obergeschoss

Dachkante

Untergeschoss

+1.28

+4.195

+7.11

+10.025

+12.94

+15.855

+19.135

1. Obergeschoss

2. Obergeschoss

3. Obergeschoss

4. Obergeschoss

5. Obergeschoss

Dachkante

Erdgeschoss
(Hochparterre)

2 5 10 20 500
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