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Sommerfall

LÜFTUNG
1A   Warme Aussenluft wird im Erdregister vortemperiert (gekühlt)
1B   Zuluft-Ventilator treibt gekühlte Frischluft in Nutzungen
1C   Zufuhr Frischluft / Aubsaugung Fortluft über Deckensegel
1D   Auslässe Fortluft über Dach

HEIZUNG / KÜHLUNG
2A   Kühlungsanlagen
2B   Betrieb der Heiz-Kühl-Deckensegel in diversen Räumen

KLIMAHAUSHALT FASSADE
Im Sommerfalls können alle
Brandschutzklappen geöffnet
werden und die warme Luftschicht
wird durch den Kamineffekt
abgezogen.
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