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Planänderungen

UK  
OK  
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=  Unterkant
=  Oberkant
=  Ausserkant
=  im Licht
=  Raumhöhe
=  abgeh. Decke

=  Wanddurchbruch
=  Deckendurchbruch
=  Bodendurchbruch
=  Fundamentduchbruch
=  Kernbohrung

Allgemeiner Text:
Türhöhen :
OK höherer fertiger Boden, resp. OK Schwelle bis UK roher Sturz. Masse für Türen in Leichtbauwänden sind Fertigmasse

Fensterhöhen:
OK fertiger Fensterbank bis UK roher Sturz resp. UK fertig Sturz bei Verkleidungen

Allgemein gilt :
Sämtliche Masse sind am Bau vom Unternehmer zu prüfen. Unstimmigkeiten sind unverzüglich mit der Bauleitung und dem Architekten zu 
bereinigen.
Der Unternehmer hat seine Risse und Werkstattzeichnungen dem Architekten zur Genehmigung vorzulegen.
Die Unternehmer haben die örtlichen Bauvorschriften einzuhalten.

Für die Eisenbetonkonstruktionen gelten die Ingenieurpläne. Für die technischen Installationen gelten die Spezialistenpläne der Fachplaner.

Planausdrucke: Auf die Massstäblichkeit ist zu achten. Der graphische Massstab auf dem Plan ist verbindlich.
Masse dürfen auf dem Plan nicht nachgemessen werden.
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Beton tragend
Beton nichttragend
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Strichpunktiert

Strichpunktiert
fein

Gestrichelt fein

Gestrichelt

Raster

Achsen, Ausbauraster
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Unsichtbare Kanten 
unter oder hinter 
der Schnittebene

Unsichtbare Kanten 
unter oder hinter 
der Schnittebene

Schnittbezeichnung:

Verweis auf Schnittbezeichnung
und Plannummer

Verweis auf Schnittbezeichnung
auf diesem Plan

Verweis auf Detailbezeichnung
auf diesem Plan

A6S5001X X
X

Detailbezeichnung:

Verweis auf Plannummer

A6D1001

Abkürzungen:

Schraffuren:

Legende:

Linienarten:

Beton vorfabriziert

Backstein tragend
Backstein nichttragend
Kalksandstein tragend
Kalksandstein nichttragend
Wärmedämmung
Leichtbauwand
Vollgips

FB
RB
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Rad            
BA   
FLP
  

=  Bodenkote fertig
=  Bodenkote roh
=  Schwellenkote fertig
=  Brüstungskote roh
=  Brüstungskote fertig
=  Sturzkote roh
=  Sturzkote fertig

=  Dachwasser
=  Radiator
=  Bodenablauf
=  Feuerlöschposten

=  Einfügepunkt dxf / dwg
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2x 400V Anschl.

SchindlerTyp 3300675kg9 Pers.

SchindlerTyp 3300675kg9 Pers.

360° Projektion im Raum
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Schachtwände EI60
Gitterrost

10cm Lichtvoute

10cm Lichtvoute

Schmutzfang(aufgelegter Teppich)

1x mobiler Saugarm
1x Kapelle mit gefahrenstoffschrank

2 permanente Arbeitsplätze

DL, KW, WWrealativ grosser Schlammsammler

wegen Betonsäge mit Kühlwasser.

Raumkonditionen 23°/ 50%
Toleranz Temperatur +/- 1-2 K
Toleranz Feuchte +/- 5% 

Raumkonditionen 23°/ 50%

Toleranz Temperatur +/- 3 K (20 - 26°)

Toleranz Feuchte +/- 5% 

Raumkonditionen 21°/ 67%

Toleranz Temperatur +/- 1-2 K

Toleranz Feuchte +/- 5% 

Lösungsmittel werden verwendet
1x Kapelle
2 Permantete Arbeitsplätze im Raum 
EX- geschützter Lagerschrank
DL, KW, WW
Laborausguss 
evtl. mit Schlammabscheider 

Bestehende Apparate:

1x Kühlschrank  -   6°C
1x Kühlschrank  - 20°C

3x Binder Wärmeofen, momentan 70°C (max. ca. 200°C)

Neuer Klimaschrank:
kühlung mit CO2 oder flüssig Stickstoff, 

Gasflaschen maschinenseitig geliefert. 

Evtl. CO2 Fühler und Absaugung am Boden.

Nassraum mit grossem Ablauf

Apparate: - Steintrennmaschine wassergekühlt 

  (maschinenseitig), 
  Schlauchanschluss an KW-Netz.

- Betonbohrer und Fräsen

- 2x Spritzwand mit Absaugung

- Heiz/ Kühlschrank Baumgartner  

  ( R 404 A 1,5 Kg). 

BODENKANAL
Anbindung WLK
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Schlammsammler mit Gitter

Leuchten Spritzwassergeschützt

3 x 400V Anschlüsse
Absaugarm / viel Staub!

Fassade geschlossen
Rahmenelemente mit Paneelen

Industriew
aschbecken

nur Anschluss

Spritzkammer

Grosses Industriewaschbecken, 
darunter Kästli mit Schubladen, 
("Patronen - entsalzungsanlage")

Industriewaschbecken mit 

Schlammsammler 
im Bereich der Waschbecken
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1 x mobiler Abluftarm
lokale Absaugung Abluft an den Türen, zuschaltbar
Druckluft
400V + Normalstrom
Leinwand, Beamer, Tische/Stühle für ca. 30 Personen
Blendschutz zur Verdunkelung

400V + 
Normalstrom

Tisch mit Direktabsaugung
lokale Absaugung Abluft an den Türen, zuschaltbar
Kapelle
Schrank für Lösungsmittel
400V + Normalstrom
Raumkonditionen 23°/ 50%
Toleranz Temperatur +/- 1-2 K
Toleranz Feuchte +/- 5%
Spritzwand mit Absaugung (analog Farbspritzwand Lackierereien).
3x mobiler Saugarm für Lösungsmittel
Lagerraum EX Schutz (seperat Lüften)
Werkbank 2 x 6m wird aus dem alten Labor übernommen.
Tisch mit Lösungsmittelabsaugung an Tischkanten od. Tischmitte
DL, KW, WW
Laborausguss 
evtl. mit Schlammabscheider 

Kapelle
Schrank für Gefahrenstoffe
400V + Normalstrom
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Druckluft in Ringleitung integriert
Druckluft in Ringleitung integriert
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Doppelarbeitstisch
auf Rollen gelagert, flexibel

Quellabsaugung+Strompilz

Doppelarbeitstisch
auf Rollen gelagert, flexibel

Strompilz

Doppelarbeitstisch
auf Rollen gelagert, flexibel

Quellabsaugung+Strompilz

Regal, für Europaletten

380V Anschl.
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Arbeitstisch 4.5X2 mit ringsum direktabsaugung (Abluft seitlich nach oben)
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