
Deckbelag   40 mm
Unterlagsboden, Gummi-
deckung

Technikkanal   40 mm
400 mm eingeschnitten in
Betondecke

Betondecke 360 mm

Leibung mit Technikführung 120 mm

Dämmebene 125 mm

  40 mm

Fassadentragstruktur 312 mm
Stahl lackiert, verschraubt an
Geschossdecken

Kippflügelfenster Aluminium, 93 mm
oben

Drehflügelfenster Aluminium, 93 mm
unten
3-fach verglast
(jedes zweite Fenster öffenbar)

100 mm
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4 Brandschutzklappe mit
Paneelfüllung

Leibung innen
Aluminium lackiert,
Deckblech mit Lochung

Sandwich System mit Stahl-
abdeckung
Brandschutzverkleidung
im Bereich Brandschutzklappe
angewinkelt

3

Stahlrahmen
geschweisst, lackiert

8

Glasbaustein klein

Glasbaustein gross

190x190x100 mm

290x290x100 mm
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